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Spannungsfreiheit sicherstellen!

Decke/Wand Decke/Wand

Stellen Sie sicher, dass die Montageart für
die Leuchte geeignet ist!

Jegliches Montagematerial muss für das
Gewicht der Leuchten ausgelegt sein!

Decke/Wand

Stellen Sie den sicheren Halt des Strahlers sicher!

Decke/Wand

Verbinden Sie den Strahler mit dem Stromnetz!
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Elektrischer Anschluss/Dimmung

Decke/Wand

Stellen Sie sicher, dass die Verbindung
den benötigten IP-Schutz aufweist!
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LED StrahlerWH-Serie - Bedienungsanleitung

Die Leuchte darf nur in der dafür vorgesehenen Art verwendet werden.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.
Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen korrekt vorgenommen wurden.
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte korrekt und fest montiert wurde und keine Gefahr darstellen kann.
Achten Sie bei der Montage und im Betrieb der Leuchten darauf, dass eine korrekteWärmeableitung sichergestellt wird.
Wenden Sie bei der Montage keine Gewalt an, die die Leuchte beschädigen könnte.
Testen Sie nach der Montage die korrekte Funktion der Leuchte.

Stellen Sie vor derWartung sicher, dass das Netz spannungsfrei gesetzt wurde.
Halten Sie die Leuchte - speziell die Kühlrippen - Staubfrei.
Reinigen Sie die Leuchte regelmäßig, demVerschmutzungsgrad der Umgebung entsprechend.
Verwenden Sie bei der Reinigung der Optik ein feuchtes Tuch. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
Staub auf den Kühlrippen bzw. auf der Oberseite der Leuchte entfernen Sie mit einem Handfeger oder Staubsauger.
Testen Sie nach derWartung die korrekte Funktion der Leuchte.

Wartung / Reinigung

Hinweise

DALI (+) Vaux(-)
Vaux(+)DALI (-)

Elektrischer Anschluss DALI
alternativ


